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Notas sobre el clavado de ta-
blestacas en el puerto de San
Antonio
E
L constante aumento de! trafico
mar-it imo en e1 Puerto de San
Antonio, impusc Ia construccion
de un nuevo malecon de atra­
que para barcos de gran toneJaje
Al efecto. la Direccion de Obras
Maritimas elabor6 un proyecto que con­
sultaba Ja habilitacion, en la «Poza
grande» del Puerto, adyacente al espigon
que separa ambas darsenas, de un rna­
lec6n de tablestecas de accra con 366 m
de largo y lOde calado
Las tablestacas usadas son del tipo









Perfil 4.-Peso de I m lineal de tablestaca.
Peso de I rna de tablestacado
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Perfil 5.-Peso de I m lineal de tablestaca .
Peso de 1 m� de tablestacado.
aprcx. 100 kgs
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'vtomenro rcstseenrc de 1 m corrido de reblesrecado ..
Perfil z.c-Peso de 1 m lineal de teblcsrece ..
Peso de 1 m2 de tablcscacado ..




A 17 metros hacia la costa va un se­
gundo tablestacado paralelo al primero,
de 2,80 m. de alto, Iigados ambos entre
51 por tirantes de 82,55 mm. de diametro,
a 1,6·1 m. de distancia. provistos de ten­
sores.
El primer tablestacado construldo con
las tablestacas 4 .r 5, va clavado a mar­
tinete en el fondo del mar, mas 0 menos
hasta 7 metros de profundidad, y el se­
gundo, con tebiesracas N." 2, va ence­
rrado en Ia arena de relleno
EI caj6n as! atirantado se relleno
por el lado interior del tablestacado de
atraque, y apoyandcse en el call piedras
de 200 a 300 ks de peso basta la altura
de aguas medias, teniendo el prisma tra­
pezoidal 2 m. de ancho arriba y como
base, la dimension resultante del talud
natural del pedraplen en Jas distintas
honduras.
A cont.inuacion del enrocado y haste
la costa, viene un relleno de arena que
en parte se acarrec por ferrocarril desde
las dunas vecinas al Puerto, y en parte
por la draga, encargada de dade al fondo
de la bahla, en la zona vecina a] male­
can, Ia profundidad requerlda
EI relleno, al presionar las tablestacas,
permitia regular la tension de los riran­
tes y rectificar Ia linea del atracadero.
1 -inalmente, el tablestacado se rema­
to con un muro de concreto de coro­
namiento de 0.60 m. de espesor y 1.50
metros de altura.
E1 trabajo fue contratado con el inge­
niero don Roberto Torretti a base del
sistema lIamado cost plus, con un presu-
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Alzad-> lateral del andamlo
puesto global de 2,; millones, inchrycndo
materiales y proporcionando el Puerto
todos los elementos de trabajo.
EI primer problema que hubo que
afrontar rue Ia habilitaci6n de un anda­
rnio seguro para trabajar en plena mar,
a 40 0 cO metros de Ia costa, en hondu­
ras de agua de 6 a 8 metros, andam io
capaz de resistir el peso de una grua am­
bulante, que debra levantar el mart.inete
de 4, 5 to 1 -la "as con que se hmceben
las tablestacas, y que .j- bia montarse y
desmontarse sucesivamente a medida de!
avance del rraba]o.
Como el Iecho del mar en €Sta zona es
Iormado por una capa de arena de espe-.
sor variable, comprendida entre 0.80 y
1.50 m. de profundidad, sigu iendo a con­
tinuacion arc ilia dura, el Contratista re­
sclvio el problema utilizando tubas de
0.20 y 0.25 m. de diametro y l2 y l5
metros de longitud, que Ie servian de
pies derechos y que se hincaban con Ian­
za de agua a una presion de 7 atm6s­
ferae.
Estos tubes iban colocados a 4 m. de
distancia unos de otros, amarradas sus
cabezas con vigas doble T, (perfil nor­
mal 20) y arriostrados con tirantes de
tension. (Vease figura anexa}.
Encima de esta estructura se coloca­
fen vigas de madera de 6" X 6" y un
entablado de 2".
Para armar cl andamio se partie del
cabezo terminal que estaba inmediato a
Ia costa, suependiendo verticalmente en
la ubicacion deseada los tubos y ha­
ciendolos descansar en el Iondo del mar
POI' medic de una gr(�a de los antiguos
atracaderos del Puerto, se les apl ;co un
chorro de ague en presion par media de
una manguera que se introdujo en el in­
terior del tuba hasta llegar al fondo. EI
chorro removia la arena y el tuba des­
cendia en 2 a 3 minutes par su propio
peso, hasta alcanzar la arcilla dura, apre­
tandose solidamente can la arena que 10
rodeaba (Lamina 3)
Para deshacer el andamlo y levantar
los tubas era menester el auxilio de una
Ii ciguefia poderosa, montada en una Ian­
cha.
El avance diario era como minirnun
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de un tramo de -4 m. de largo por 12 t)l
de ancho.
Una vez apretadas las tuercas de ten­
sion, el andamio presentaba una firmeza
extraordinatla y permltfa el avance de
la grua y el clavado de las tablestacas
en condiciones perfectamente seguras.
Para efectuar e1 c1avado de las tables­
taeas era necesano utiitzar una grua l i­
viana al par que potente, en atencion a
Ia naturaleza del andamio, ya que s610
el martinete que tenia que levantar desde
la Iancha, y cclccar encfma de Ia tables­
taca Iista para ser clavada, pesaba 4.5 T.
Como el Puerto no dispusiera mas que
de gr :,85 a vapor rl\uy pesadas y relati­
vamente poco potentes en relacion a su
peso propio. el Contratista se via oblige­
do a fabricar en sus talleres una grua
elcctr Ica, con una pluma de 12 m. men­
tada sabre un amplio chassis can ruedas,
a fin de rcparttr la cerga sabre una gran
superficie. grua que resolvic satisfactoria­
mente el problema (Lamina 4).
Las tablestacas se cargaban en lanchas
desde el Mole del Puerto, y se remolca­
ban basta la ortlla del andamio. en que
puestas al alcance de la grua, eran trades
y colocadas verticalmente en Ia linea
que determina+a una guia sclidamente
afianzada al andamfo y formada par des
rnaderos de pine de 0.20 X 0 20 m., dis­
tante de 0.33 m. entre sf.
EI clavado de tablestaeas se operaba
con un martinete a vapor automatico
de del-le accton, marca Mcl'(fernan-Terry,
de 4,5 T de peso, aI que se enviaba va­
por a 90 Ibs , desde un caldera instalado
en una lancha, como se ve en figura 4-
enexa. El martinete se asentaba sobre
una cabeza especial de acero que se
adaptaba a la forma de Ja tablestaca y
que llevaba en su plano de contacto
un colchon de madera de luma de 0.20 m.
de espesor.
Montado e1 martinete sabre esta
cabeza, el clavado se producta en condi­
ciones normales can rapidez: a1 cabo de
3 04 mlnutos se hincaban las tablestacas
alrededor de 7 m. en la arc ilia dura del
mar
Pero en algunas ocasiones ocun-la que
la tablestaca encontraba en su camino
algun obstaculo, como barras de hierro,
rocas, etc. que la reviraba 0 impedia
realizar su clavado normal, desploman­
dola en un sentido u otro.
En cada uno de estos casas hubo que
arbitrar medfos para arreglar eJ tablesta­
cado en forma de mantener la alineacion
respectiva.
El avance diario era de 10 a 15 ta­
blestacas, segun eJ estado del mar, esto es
4 a 6 metros de longitud de tablestacado.
Despues de clavado cierto numero de
tablestacas, se procedia a la cclocacion
de las vigas armadas Iongttudinales que
atiesaban el tablcstacado y en que toma­
ban colocacion los tirantes (Lamina 5)
Una vez clavades las tablestacas y
contratablestacas y colocados los tirantes,
se cargaba con arena el mamparo del
lado hacia tierra, a fin de traer a un.a
linea perfecta al tablestacado, accionando
los tensores.
Conseguida la alineacion requerida, se
rellenaba todo el reclnto encerrado por
las tablestacas y la costa, can la arena y
arciila extraidas de la bahia par una
draga de succion, (vease figura anexa) ,
y que vaciaba a razon de 500 rna. mas 0
menos par viaje (Laminas 6 y 7).
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Es digna de interes la forma de con­
trato seguido en este trabajo que, como
10 menctonamos antenormente, se deno­
mine «cost plus�.
En este caso el contratlsta se compro­
metio a efectuar el trabajo por un pre­
supuesto global ccnvenido con el Fisco.
f{avado de fablesfacas en el puerto de San Antonio
Este contempia una remuneracion fija
para el contratista, a sal::er: 10% del to­
tal. Si la ejecucion de las otras arrcja
economias, estes se dividen par mitad
entre las partes. Si inversamente. el costa
ha resultado superior al presupuesto, el
contratista pierde su honorario hasta cl
50£J{,.
EI F isco en este caso aport6 todo su
material: dragae, locomotoras, wagones,
gruas, remolcadores, etc., acaratando
con este aporte el costa general de la
obra.
E! Fisco controla todos los gastos, du­
rante el traba]o, incluso las planillas de
jornales, y como tiene a mana la cifra
de las cantidades de obra ejecutadas, esta
en condiciones de fijar a cada momenta
los costas unitarios.
EI sistema tiene en sf un fonda de
ecuanimidad incomparablemente superior
ai del sistema Hamada por suma alzada.
Al paso que en este ultimo el contratista
puede quebrar, vfctima a veces de malos
estudios efectuados por las oficinas tee­
nices, y el Fisco cuedarse ol fin, propie­
tario de una obra costosa por una suma
irrisoria, con detrimento de le moral;
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en el sistema "cost plus», el contratista
perderia en el mismo caso Ia mitad de
su honorarfo y dejaria de percibir las
utilidades der ivadas de las economies que
hubiera podido realizar.
Vice versa, si gracias al talento del
contratista, o a errores en los estudios,
la obra results costando un velor muy
inferior al presupuesto oficial, el sistema
por suma alzada no provee nadu c' favor
del fi ",CO, en tanto que el cost plus
Ie cede Ia mitad de .las economfas recli­
z-das, con 10 que nuevnmenre lu 00r(1
resulta ejecutada ,_1. un precio mas equi­
t.ativo.
Otro espectc muy interesente es el
aporte de m-quinariis y elementos de
trcbcjo par parte del Fisco, 0 de l a em­
presa contratante, que represent a una
gren economia en los gastos de primcr a
tnst.alccton
Creernos que por estes razones, este
sistema «cost plus» esta Ilamado ,q un
gr..n porvenir entre nosotros, maxima en
empresas con-e Ia de los FF. ce. del
Estado, 0 en los puertos, que por la indole
de sus actividedes, disponen de valiosos
elementos de trabajo.
(Lamina i)
EI recimo de! futuro maleccn recibiendo el relleno de arena que le lanza la draga Kinderdijk
dcsde el exterior
(Lemma 5)
Vista general de los tablcstacados al tiempo de colocar los rlrantes
(Lamme 4)
Crua construida en la Fundicion Tcrrectt+-El mart.inete en el memento
de clavar una tablestaca. Se ve el caldero de una locomotora 'desde don­
de se Ie envia el vapor a 90 libras de presion
(Lamina 3)
Comenzando a construir el andamio con tubos Manesmann hincados con lanaa de agua
(Lamina 6)
La draga de succicn <Kinderdijk> vactando su depostco dentro del rccirito de teblcsraces
